Mesto Vrútky
 
 
 Predkladacia správa
   
 
 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa  02.10.2018
 
  
Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie 5/2018
 
 Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa
-   dôvodová správa 

 Návrh na rozhodnutie (uznesenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mesta -vykurovacej sústavy ZŠ Hany Zelinovej v čiastke 10 000,-eur

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018

 
Spracoval: Ing. Dušan Kramár-vedúci odboru výstavby a ŽP
                       Ing. Lívia Komínová – vedúca finančného odboru
                        
 
Predkladá: Ing. Dušan Kramár – vedúci odboru výstavby a ŽP

Vo Vrútkach, 02.10.2018


...................................................
							                               podpis predkladateľa   













Dôvodová správa


                                                  Rozpočtové opatrenie č.5/2018
Zmena rozpočtu

	               Príjmy
	                 Výdavky

	položka
	názov
	Čiastka v eur
	Položka
	RO, mesto
	Čiastka v eur

	454
	Rezervný fond
	10000
	09121 správa objektov
	mesto
	10000

	spolu
	
	10000
	spolu
	
	10000

	
	
	
	
	
	



Komentár:
[bookmark: _GoBack]V 39. týždni 2018 na ZŠ Hany Zelinovej nastal problém na vykurovacej sústave zablokovaním čerpadla Grundfos Magna 1, ktoré MPS s.r.o. Vrútky dodal do kotolne v októbri 2017. Pri obhliadke poruchy revízny technik neuznal záruku v rámci záručnej doby nakoľko elektronika čerpadla je funkčná, ale lopatky šneku sú zablokované kalom z vykurovacej sústavy. Tým pádom nastal problém na jednej vetve vykurovania. Čerpadlo bolo následne doručené do opravy od 01.10.2018 v servisnom stredisku spoločnosti Ferrmont  a.s. Púchov na prečistenie rotujúcich častí.
Pri zisťovaní prvotných príčin vzniknutej závady, konzultácie s odborníkmi a predchádzaniu jej opakovania bolo doporučené zabezpečiť dodávateľsky vyčistenie vykurovacej sústavy ( mechanicky alebo chemicky).
V systéme vykurovacej sústavy je niekoľko stoviek metrov rozvodov, 200 ks radiátorov. Kal vo vode poškodzuje technológiu vykurovacej sústavy a znižuje funkčnosť vykurovania nánosmi na rozvodoch a radiátoroch. Čistenie trvá za plnej prevádzky vykurovacej sústavy preplachovaním  po jednotlivých  okruhoch s odstránením kalu zo sústavy a radiátorov 5 dní.
Na uvedenú činnosť a jej dodávateľa bude vykonané verejné obstarávanie.



Rekapitulácia:
	Schválený rozpočet
	6 700 190-

	Rozpočtové opatrenie 1/2018
	-120598

	Rozpočtové opatrenie 2/2018
	212200

	Rozpočtové opatrenie č.3/2018
	158511

	Rozpočtové opatrenie č.4/2018
	431885

	Rozpočtové opatrenie č.5/2018
	10000

	Rozpočet po zmenách
	7392188





